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 Box 67              65              63                61 

  Box 51            49              47                45              43 

  Box 59             57              55               53           

Box 33              31             29         

Box 19               17             15             13 

Box  41              39              37           35  

 Box 11              09              07                05              03            01 

Spanningscontrole op de steigers 08-07-2013 

Deze controle werd uitgevoerd naar aanleding van een 
opmerking van een van de leden over een te lage elektrische 
spanning op de A- en B-steigers. De metingen werden gedaan 
met een belasting van 500W (bouwlamp) aan het eind van 
elke groep. Diverse jachten hadden een stroomaansluiting, het 
verbruik op dat moment hebben wij niet gemeten. Wel was één 
lid met een stofzuiger bezig (2000W), hetgeen een 
spanningsval van 15V veroorzaakte op de betreffende 
aansluiting.Tijdens onze metingen was die stofzuiger 
uitgeschakeld. 

De zekeringsautomaten werden niet voelbaar warm. Conclusie 
uit deze metingen: geen abnormaal spanningsverlies. 

Uitgevoerd door Jan Huisman en Harry Blok. 

 

Box  27              25              23           21  

GROEPEN 


